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� La tecnologia domotica

� L’offerta Gewiss KNX, Funzioni e vantaggi

� Risparmio energetico e sostenibilità ambientale

� Incentivi e agevolazioni: dov’è la domotica ?

� Quanta energia si risparmia con la domotica ?
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� Nell’impianto elettrico tradizionale
il comando si realizza con il sezionamento della potenza

� Esempio dell’accensione di una lampada:
premendo l’interruttore si chiude il circuito elettrico
che alimenta la lampada stessa.

230 VAC
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Passaggio fondamentale
“intelligenza” distribuita nei dispositivi
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BUSBUS--KNXKNX

230 VAC
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Cataloghi DOMO e CHORUS Catalogo LITECataloghi BLOC e BOX

DOMOTICS ENERGY LIGHTING

Catalogo DIN

Sistemi di derivazione, 
distribuzione e connessione

Sistemi di 
protezione

Sistemi per la Home e la 
Building Automation

Sistemi di illuminazione
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Estetica  – Funzioni evolute  – Scalabilità - Semplicit à
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� Tecnologia bus KNX:

• Standard Europeo EN50090
e Mondiale ISO/IEC 14543

• Supportato da molti costruttori
• Standard di mercato

� Applicazioni:

• Controllo luci e tapparelle
• Termoregolazione
• Integrazione con sistemi multimediali
• Scenari e comandi generali
• Supervisione
• Gestione da remoto: via internet e via GSM
• ……………….
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Completezza delle funzioni e delle tipologie installative

Modulo 4 
ingressi

Pulsantiera 4 
canali

Attuatore 1 
canale

Sensore IR / 
crepuscolare

Dimmer

Termostato 
Slave

Pannello di 
controllo

Cronotermostato 
Master

Attuatore per 
tapparella

Remotizzatore 
GSM KNX

Master Chorus

,�	�����
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La domotica assiste e guida l’utente all’uso ed alla gestione ottimale
degli impianti e delle apparecchiature presenti in cas a.
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Consumi di energia: 
� Europa:  40% nel civile
� Italia: 30% nel civile :    70% residenziale    e    30% terziario

“Cattivi” usi di energia:
� abbassare riscaldamento di 1°C riduce il consumo de l 7%
� un televisore spento anziché in stand-by (5/10W) rid uce il consumo di 40/80 kWh/anno

GAS serra tra i principali responsabili delle mutaz ioni climatiche del pianeta
dobbiamo consumare meno e meglio

Cosa deduciamo :

� il residenziale è una “forte” leva per la riduzione d ei consumi
- 20/30% consumi residenziale ���� - 5/6% consumi globali

� la domotica elimina  i “cattivi” usi dell’energia
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� 1997, protocollo di Kyoto, trattato internazionale per la riduzione emissioni gas serra, più di 160 paesi

� 2002, Direttiva Europea 2002/91/CE “Energy Performance of Buildings (EPBD) :
� uso di fonti energetiche rinnovabili: solare, idroe lettrico, ecc.
� uso combustibili come la fissione nucleare
� risparmio energetico:  abitudini delle persone + ge stione efficiente edifici

� 2004, DM del 20 luglio 2004 “Incremento dell’effici enza negli usi finali dell’energia”
(Ministero delle Attività Produttive: TEE o certific ati bianchi)

� 2005, DL 19 agosto 2005, n. 192  “Attuazione diretti va 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia”

� 2006, DL 29 dicembre 2006 n.311 “Disposizioni corret tive ed integrative al DL 19 
agosto 2005, n. 192 

� ………. Attesa decreti attuativi, alla cui mancanza le re gioni cercano di sopperire …
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La comunità europea ha compreso il ruolo che può ave re la DOMOTICA nel 
raggiungimento degli obbiettivi di Kyoto:

� l’ha indicato in modo chiaro nella DIRETTIVA EUROPE A 2002/91
� ha preparato la norma CEN-EN15232per il calcolo/sti ma del risparmio conseguibile

Cosa si è fatto e cosa si sta facendo :
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� Agevolazioni conto energia 55% + altre in corso di valutazione per: 
� pareti opache e trasparenti a bassa trasmittanza (is olamento pareti e vetri)
� caldaie ad alta efficienza (condensazione)
� motori ad alta efficienza (pompe, ventilatori,etc.)
� apparecchi illuminazione a basso consumo
� …………………………………
� ……. e la DOMOTICA ?
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(segue)

DOMOTICA, la grande ASSENTE.

Perché ?
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Agevolazioni per “apparecchiature” per le quali  è qu antificabile il risparmio energetico in 
modo oggettivo, calcoli indipendenti dalla modalità d’uso e senza alcuna considerazione di 
sistema:

� Pareti trasparenti a bassa trasmittanza (“doppi vetr i”): 
� nota trasmittanza e temperature int/est medie il ris parmio è calcolabile in modo esatto
� ma un cattivo uso ne riduce il risparmio: a.e. se ap erte d’inverno per rinfrescare e d’estate per risca ldare

� Caldaie ad alta efficienza:
� nota temperatura fluido ingresso/uscita il risparmi o è calcolabile in modo esatto
� ma un cattivo uso ne riduce il risparmio: a.e. se ri scaldamento acceso in modo smodato  e quando non 
serve

� Apparecchi illuminazione a basso consumo:
� nota la riduzione di consumo e le ore medie di acce nsione il risparmio è calcolabile in modo esatto
� ma un cattivo uso ne riduce il risparmio: a.e. acces e quando non serve (c’è luce e/o non ci sono persone )
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DOMOTICA la grande ASSENTE, perché ?

La DOMOTICA assiste e guida l’utente ad una gestion e ottimale degli impianti (sistema)
consente di risparmiare energia

ma il risparmio è raramente calcolabile in modo esat to in fase di “progetto”
perché dipende dall’intero sistema e dalle “cattive” abitudini degli utenti
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Norma CEN-EN15232  “Energy performance of buildings  - Impact of Building Automation, 
Controls and Building Management”:

� consente di calcolare/valutare risparmio energetico cons eguibile con la domotica
e più in generale con l’automazione d’edificio.

� descrive diversi metodi di calcolo tra cui il “Metodo dei co efficienti di correzione ”
(BAC factors” basato su simulazioni e rilievi sperimenta li di una grande varietà di
tipologie di edifici adibiti ad usi diversi.

Ristrutturazioni: calcolo a “consuntivo” per confron to tra prima e dopo la “domotica”?

quando si ristruttura un edificio è di fatto sempre impossibile valutare a “consuntivo”
(confronto bollette consumi tra prima e dopo) il ri sparmio energetico dovuto alla 
DOMOTICA:

perché variano contemporaneamente più “condizioni” al contorno,
oltre alla DOMOTICA migliorano sempre l’isolamento dell’edificio e l’efficienza 
energetica delle apparecchiature
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Norma CEN-EN15232: il “Metodo dei coefficienti di c orrezione” (BAC factors)

Classi di efficienza energetica per la classificazi one dei sistemi di automazione:

� Classe D: “NON ENERGY EFFICIENT”, impianti tradiziona li “non bus”

� Classe C: “STANDARD”, impianti controllati con sistema bus

� Classe B: “ADVANCED”, classe C con gestione coordinata delle funzioni
e degli impianti

� Classe A: “HIGH ENERGY PERFORMANCE”, classe B con liv elli di precisione e
completezza del controllo molto elevati.
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D C B A
Senza 

automazione
Automazione 

Standard
Automazione 

Avanzata
Alta 

Efficienza
Risparmio
B/C

Risparmio
B/D

Risparmio
A/C

Risparmio
A/D

Uffici 1,51 1,00 0,80 0,70 20% 47% 30% 54%
Sale di lettura 1,24 1,00 0,75 0,50 25% 40% 50% 60%
Scuole 1,20 1,00 0,88 0,80 12% 27% 20% 33%
Ospedali 1,31 1,00 0,91 0,86 9% 31% 14% 34%
Hotel 1,31 1,00 0,75 0,68 25% 43% 32% 48%
Ristoranti 1,23 1,00 0,77 0,68 23% 37% 32% 45%
Negozi / Grossisti 1,56 1,00 0,73 0,60 27% 53% 40% 62%

Case monofamiliari 
Appartamenti in 
condominio              
Atri residenziali

1,10 1,00 0,88 0,81 12% 20% 19% 26%

Riscaldamento / Raffrescamento in Edifici non Resid enziali

Riscaldamento / Raffrescamento in Edifici Residenzi ali

Classi e Fattori di efficienza BAC/HBES

Tipologia Edificio /  
Locale

Risparmio adottando le Classi B e A al 
posto di C o D
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Norma CEN-EN15232: il “Metodo dei coefficienti di c orrezione” (BAC factors)
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D C B A
Senza 

automazione
Automazione 

Standard
Automazione 

Avanzata
Alta 

Efficienza
Risparmio
B/C

Risparmio
B/D

Risparmio
A/C

Risparmio
A/D

Uffici 1,10 1,00 0,80 0,70 20% 27% 30% 36%
Sale di lettura 1,06 1,00 0,75 0,50 25% 29% 50% 53%
Scuole 1,07 1,00 0,88 0,80 12% 18% 20% 25%
Ospedali 1,05 1,00 0,91 0,86 9% 13% 14% 18%
Hotel 1,07 1,00 0,85 0,68 15% 21% 32% 36%
Ristoranti 1,04 1,00 0,77 0,68 23% 26% 32% 35%
Negozi / Grossisti 1,08 1,00 0,73 0,60 27% 32% 40% 44%

Case monofamiliari 
Appartamenti in 
condominio              
Atri residenziali

1,08 1,00 0,93 0,92 7% 14% 8% 15%

Energia Elettrica in Edifici non residenziali

Energia Elettrica in Edifici Residenziali

Classi e Fattori di efficienza BAC/HBES

Tipologia Edificio / 
Locale

Risparmio applicando le Classi B e A al posto 
di C o D
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Norma CEN-EN15232: il “Metodo dei coefficienti di c orrezione” (BAC factors)
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Valutazioni su consumi reali e risparmio energetico  secondo la CEN-EN15232:

� Si considera il confronto tra sistema di automazione in cl asse B vs classe D

� Consumo medio di una famiglia di 3 persone (Torino):

� riscaldamento 6.800kWh/anno

� energia elettrica 2.800kWh/anno

� RISULTATI :
� risparmio atteso riscaldamento 20%      ���� 1.360 kWh/anno

� risparmio atteso energia elettrica 14%      ���� 392 kWh/anno

� risparmio atteso totale 18%      ���� 1.752 kWh/anno
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Valutazioni su consumi reali e risparmio energetico  secondo la CEN-EN15232:

� 2007 su 2006: passati da sistema in classe D a sistema in  classe B
(secondo CEN EN15232 risparmio atteso attorno al 27%)

� Principale automazione riscaldamento (pannelli radianti ):
� controllo a zone
� controllo secondo attività programmate
� ……..

Applicazione con prodotti GEWISS in tecnologia KNX
(Casa Futura n. 2/2008)

� RISULTATI :
� Consumo energia 142 MWh / anno

� Risparmio 27% (conservativo)

� Risparmio di energia circa 38 MWh / anno

� Riduzione emissioni CO2 circa 11 ton/anno
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Applicazione con prodotti multivendor in tecnologia KNX
CUnEdI Centro Universitario Edifici Intelligenti Uni v. di Trento
(Casa Futura n. 1/2008)

Caso in cui è stato possibile fare un bilancio a con suntivo:

� 2007 su 2006: passati da sistema in classe D a sistema in  classe B
(secondo CEN EN15232 risparmio atteso tra il 27%-29%)

� Principale automazione controllo luci:
� accensione automatica e in funzione della presenza
� regolazione flusso (vs luce naturale) e scenari a tempo 
� controllo centralizzato
� ……………

� RISULTATI :

� 2006: Consumo energia 2,3GWh/anno

� 2007: Risparmio di oltre 600 MWh / anno

� Riduzione consumo energia elettrica circa 28% su media annua

� Riduzione emissioni CO2 circa 350 t/anno, equivalente a emissioni annue di:

200 appartamenti oppure 100 autoveicoli (20000km/anno a 160grCO2/Kg)
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